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Ergdanzung zur ersten Handlungsempfehlung fir den Fall einer Energiekrise

(Stand: 29.08.2022/16.11.2022)

Nach wie vor besteht aufgrund der aktuellen internationalen Lage die erhebliche Gefahr einer
Gasmangelversorgung in den Wintermonaten 2022/23. Lt. Bundesnetzagentur ist ,,Die Lage [...]
angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden.”
(https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle gasversorgung/start.html;jsession
id=FEF6AB3EB97E2476F83A4C7E11B5A18D). Daher ist eine deutliche Reduzierung des verfugba-

ren Energietragers Gas immer noch zu erwarten, temporare Unterbrechungen der Gasversorgung

noch zu beflrchten. Auch temporare Stromausfalle sind nach wie vor nicht ausgeschlossen. Der
Museumsverband Thiiringen e. V. empfiehlt seinen Mitgliedsmuseen und deren Tragern daher,
die entsprechenden Vorkehrungen zum Schutz des Sammlungsbestandes vorzunehmen.

Wir méchten lhnen mit den anhdngenden Handlungsempfehlungen, die in enger Zusammenar-
beit von Museumsverband und Thiringer Staatskanzlei sowie Fachexpertinnen und Fachexperten
entwickelt wurden, eine in drei Szenarien eine gestaffelte Hilfestellung an die Hand geben, mit
welcher Sie eine Grundlage vorliegen haben, um frihzeitig MaBnahmen far den , Ernstfall” fest-
zulegen. Wir empfehlen Ihnen, sich mit lhrem Tréger, den jeweiligen Energieversorgern und be-
stehenden Krisenstaben zu verstandigen und diesen zu vermitteln, welche Gefahrdung am wert-
vollen Kulturgut in ihren Museen durch die Energiekrise entstehen kann. Diese spezifischen Ge-

fahrdungen sollten in den Planungen unbedingt bertcksichtigt werden.

Im Vorfeld einer akuten Energiekrise zu bedenkende Aspekte:

- Mit der schnellen Hilfe externer Personen ist in Szenario 2 nur noch eingeschrankt und in
Szenario 3 nicht mehr zu rechnen. Bitte planen Sie mit den reguldr vorhandenen Museums-
mitarbeitenden und/oder versichern Sie sich frihzeitig der Hilfe Dritter (Notfallverbund, Mu-
seumsverein oder Ehrenamtler).

- Sie werden mittlerweile Notfallplane und entsprechende Vorgehensweisen entwickelt haben,
um auf die nun beginnende Kalteperiode bestmdglich vorbereitet zu sein.

- Klaren Sie Vollmachten fir den Notfall mit Inrem Trager. Klaren Sie auch veranderte Arbeits-
zeiten und veranderte Tatigkeiten fur sich selbst und lhre Mitarbeiter mit lhrem Trager ab,
genauso wie den Unfallschutz und etwaige Anderungen der Tatigkeitsbeschreibung und Ge-
fahrdungsbeurteilungen gemaB § 5, Abs. 3 ArbSchG.

- Prufen Sie Moglichkeiten zur Arbeitszeitverlagerung, insbesondere der Nutzung von Arbeits-

zeitkonten, wo sie bereits vereinbart sind. Ggf. ist unter dem Eindruck eines unabwendbaren
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Ereignisses im Sinne von § 96 Abs. 1 SGB Il auch Kurzarbeit moéglich. Hierflr gelten noch bis
31.12.2022 erleichterte Regeln.

Da ein Temperaturabfall auch in den Innenrdumen sehr wahrscheinlich ist, geben Sie dem
Sammlungsgut Zeit, sich an die gednderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Das be-
deutet, wenn Sie heizen, so fahren Sie die Temperatur langsam und auf keinen Fall abrupt
herunter. Beobachten Sie Uber ein Klimamonitoring die relative Luftfeuchtigkeit und lhre
Sammlung genau, um Schéaden vorzubeugen.

FlUr die Mindesttemperaturen im Museum gilt seit dem 01.09.2022, zunéchst befristet bis zum
28.02.2023, die ,Kurzfristenergieversorgungssicherungsmafnahmenverordnung” (EnSi-
kuMaV). Dartber hinaus gelten grundséatzlich die Mindestvorgaben der ,Technischen Regel

flr Arbeitsstatten — Raumtemperatur” (ASR) A3.5.



Szenario 1 — weitgehend reguldrer Museumsbetrieb

Es besteht eine reduzierte oder teilweise unterbrochene Gasversorgung, die volle Stromversorgung ist gewéhrleistet.
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Bereich

Fragestellung

To-do

erledigt

Pravention

Ist ein Notfallplan vorhanden?

Wenn ja, auf Aktualitadt Gberprifen, an Szenario Energiekrise/totaler
Energieausfall anpassen und Kontaktdaten zu Ansprechpartnern prifen.

Wenn nein, schnellstmdglich Notfallplan erstellen.

Gibt es klimatisch stabile Raume (inlie-
gend) in meinem Gebaude?

Diese Rdume zuganglich machen und rdumen, um gefahrdete Objekte
einzulagern.

Wie lange halt das Museumsgebaude die
Warme (bauliche Gegebenheiten)?

Gibt es Bereiche im Gebaude, in denen
Frostgefahr besteht?

Bauamt oder Gebaudeverantwortlichen befragen.
Gefahrdete Bereiche lokalisieren, Objekte aus diesen entfernen.

Wasserfilhrende Leitungen zusatzlich isolieren bzw. im Havariefall (=
kein Gas/Warme) Wasser sehr zlgig ausblasen.

Sind eigene Sammlungsobjekte an ande-
re Museen verliehen bzw. zur Restaurie-
rung auBBer Haus oder soll dies Uber den
Winter geschehen? Sind Leihnah-
men/Dauerleihnahmen im Haus?

Absprache, ob gute Aufbewahrung an Leihorten gegeben ist, gegebe-
nenfalls vorzeitige Rickholung.

Vertragliche Neureglung mit externen Leihgebern zu Objekten in der
eigenen Ausstellung zwingend notwendig, wenn Einhaltung der ver-
traglich zugesicherten Klimawerte absehbar nicht gewahrleistet wird, da
etwaige Schaden zu Lasten des Leihnehmers gehen.

Kénnen einzelne Objekte bei anderen
Museen mit glnstigeren klimatischen
Bedingungen eingelagert werden?

Priorisierung der Objekte (vergleichbar zu einem Brandfall) und Prtifung,
wer Objekte aufnehmen kénnte — Anfrage, Absprache, Festlegung Be-
dingungen, Ubergabeprotokoll anfertigen.

Welche Schéden sind Uber die Versiche-
rung abgedeckt?

Uberpriifung der Versicherungspolice, Riicksprache mit Versicherer: Haf-
tet die Versicherung fur Schaden durch ein vorsatzliches Herunterfahren
der Temperatur bzw. durch einen nicht verschuldeten, aber absehbaren
Ausfall der Heizung? Welches MafB3 an Pravention muss hierfur getroffen
werden, um nicht wegen grober Fahrlassigkeit oder Vorsatz aus dem
Versicherungsschutz zu fallen?

Organisation

Gibt es allgemeingultige geplante Maf3-
nahmen zur Energiekrise von Tragersei-
te?

Absprache mit Trager, Klarung welche MaBnahmen geplant sind.
Hinweis auf spezielle Gegebenheiten im Museum durch Bewahrungsauf-
trag.
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Koénnen Einspareffekte durch Herunter-
regeln von Heizkérpern oder das Zu-
sammenlegen von Arbeitsplatzen erzielt
werden?

Prifen, welche Rdume nicht komplett oder gar nicht geheizt werden
mussen (siehe Technische Regeln fir Arbeitsstatten, Raumtemperatur,
ASR A3.5).

Prifen, in welcher Dichte Bliros zusammengelegt werden kénnen oder
ob zeitversetzt gearbeitet werden kann (Vorschriften Corona-Pravention
beachten).

Sind Dienstpléne fir méglicherweise
notwendige Kontrollgdnge/Begehungen
ausgearbeitet?

Verantwortlichkeiten klaren, eventuell neue Verantwortlichkeiten zu-
weisen, Absprache mit Mitarbeitenden.

Wie werden die Offnungszeiten einge-
schrankt (Hauptbesucherzeiten berick-
sichtigen)?

An welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten sind die meisten Besucher
da? Reduzierung der Offnungszeiten, auch um die Akzeptanz in der Be-
vblkerung zu bewahren.

Kommunikation Uber Website und Aushang an Tir.

Wo kann der Besucherbetrieb bei nied-
rigeren Temperaturen gewahrleistet
werden?

Prifen, welche Ausstellungstemperaturen konservatorisch, fir Mitarbei-
tende und fur die Besuchende vertretbar sind.

Welche Pflichten gegenlber der Offent-
lichkeit bestehen trotz eines moéglichen
Stromausfalls weiterhin?

Uberlegung, was darunterfallt (bspw. Winter-/Rdumdienst sicherstellen).

Technik

Ist meine Anlagentechnik so eingestellt,
dass sie bei geringstmoglichem Energie-
verbrauch gréBtmogliche Funktionalitat
gewahrleistet?

Umgehendes Prtifen/Warten der Heiz-, Luftungs- und Klimasysteme.
Klaren, was bei totalem Energieausfall mit der Anlagentechnik passiert.

Wenn Notstromaggregat vorhanden, Funktionsfahigkeit prifen und
Dauer des Betriebs ermitteln.

Gibt es die Mdglichkeit, weitere Technik
zum Heizen/zur alternativen Energiege-
winnung anzuschaffen?

Prifen, ob Sonnenkollektor, Notstromaggregat oder elektrische Heiz-
korper sinnvollerweise jetzt beschafft werden kénnen. Arbeitsschutz und
Brandschutz beachten. Verstarkte Belastung der Stromleitungen kann
zur Erhohung der Brandgefahr flihren.

Wie sind meine Objekte vor Diebstahl
und Brand gesichert (mechanisch oder
elektronisch)?

Dauer der Funktionsfahigkeit von BMA und EMA ermitteln und ggf. pri-
fen, ob Anbringung zusatzlicher mechanischer Sicherungen (bspw. Zaun,
Schloss, Fenstergitter) moéglich ist und zusatzliche Kontrollgan-
ge/Begehungen personell einzuplanen sind.

Prifen der Funktionsfahigkeit der Brandmelder und Feuerl&scher, Er-
satzbatterien vorhalten.

Kénnen Heizkreislaufe partiell stillgelegt
werden?

Frostgefahr der Bausubstanz vor Stilllegung priufen. Heizleitungen mus-
sen i.d.R. ausgeblasen und nicht nur abgelassen werden.
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In welchem Temperaturbereich liegt die
zulassige Umgebungstemperatur meiner
technischen Gerate? Wie bannt man die
zusatzliche Brandgefahr?

Welche Geréte werden ausfallen, weil die Umgebungstemperatur zu
niedrig ist? Alles prifen, Kihlschranke z. B. benétigen oft eine Umge-
bungstemperatur von tber 10°C.

Es kann durch Kondensatbildung nach kihler Lage-
rung/Aufbewahrung/fehlender Heizung in den entsprechenden Radumen
an technischen Geréten (von Lampen und Leuchten bis zu Computern
und Kleingeréten) zu Kurzschlissen kommen. Bitte unbedingt bei Wie-
derinbetriebnahme beachten, dass diese Gerdte und Anlagen sich lang-
sam (= Gber mindestens einen vollen Tag hinweg) an die gestiegene
Umgebungstemperatur anpassen.

Sind meine Inventarisierungsdaten bei
einem Stromausfall gesichert?

Gegebenenfalls Backup auf externem Speichermedium und/oder Aus-
druck von Objektlisten.

Ist der Zugang zum Gebaude und den
einzelnen Bereichen auch bei einem
Stromausfall méglich (elektr. SchlieBan-
lage)?

Wenn nicht, geeignete mechanische SicherheitsmaBnahmen ergreifen,
welche den Zugang fur Verantwortliche dauerhaft gewéahrleisten.

Sind bei wiederholten kleinen Stromaus-
fallen die Anlagen stabil genug, keine
Brandgefahr darzustellen?

Bei veralteten Elektroleitungen u. U. bestimmte Bereiche praventiv vom
Netz nehmen.
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Szenario 2 — Herunterfahren der Museen auf Minimalbedarf

Die Gasversorgung féllt vollstandig aus, die Stromversorgung ist zeitweilig unterbrochen. Ein deutlich reduzierter Museumsbetrieb (ohne Publi-
kumsverkehr) ist gewahrleistet. Die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden werden geeignet verkirzt, die Tatigkeitsinhalte werden geeignet veréndert.

Bereich

Fragestellung

To-do

erledigt

Pravention

Sind die klimatisch stabilen Rdume frei
zuganglich?

- Besonders gefahrdete Objekte dort einlagern.
- Um die klimatischen Bedingungen aufrechterhalten zu kénnen, nur in
diesen Bereichen mobile elektrische Heizmdéglichkeiten einsetzen.

Gibt es Bereiche im Gebé&ude, in denen
Frostgefahr und damit auch die Gefahr
eines Wasserschadens besteht?

- Wasser aus Leitungen ablassen und ausblasen (Absprache mit dem ver-
antwortlichen Techniker), zusatzliche Leitungsisolierungen vornehmen.

- Vorhalten sogenannter Floodsax, um austretendes Wasser zu binden.

- RegelmaBige Kontrolle aller Gebaudebereiche auf Feuchtigkeit und
Schimmelbefall — angepasstes LUftungsverhalten.

Organisation

Sind die Dienstplane fur Kontrollgan-
ge/Begehungen fertig gestellt und das
Personal darUber informiert?

- Wenn nicht, Absprache mit Mitarbeitenden und Erstellung unter Beach-
tung der Arbeitszeitenregelung bei einer solchen Ausnahmesituation.

Wie wird der 24-Stunden-
Kontrolldienst durch eigenes und/oder
externes Personal gewahrleistet?

- Kontrolle aller Gebdudebereiche auf Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Scha-
dinsektenbefall und Einbruchspuren. Externe Dienste werden nicht ver-
fugbar sein

Sind funktionsfahige Taschen-
/Stirnlampen fur Kontrollgdnge durch
und um das Museum vorhanden?

- Vorhandene Taschen-/Stirnlampen auf Funktionsfahigkeit prifen.
- Gegebenenfalls Taschen-/Stirnlampen anschaffen.
- Ersatzbatterien bereithalten.

Technik

Verfugt das Museum Gber mobile Be-
und Entfeuchter?

- Wenn ja, diese vom Stromnetz trennen, leeren und reinigen, solange die
Stromversorgung nicht stabil ist.

Wie sind meine Objekte vor Diebstahl
und Brand gesichert (mechanisch oder
elektronisch)?

- SicherungsmaBnahmen aus Szenario 1 umsetzen.
- Dienstplan fur Kontrollgédnge prifen, Personal informieren.

Kann es im Stromnetz des Museums
durch wiederholtes An- und Abschal-

- Klarung mit Gebdudeverantwortlichem.
- Klarung des Vorgehens bei nicht funktionierender Brandmeldeanlage.
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ten der Stromzufuhr zu Brandgefahr
kommen?

In welchem Temperaturbereich liegt
die zulassige Umgebungstemperatur
meiner technischen Gerate? Welche
Geréate werden ausfallen, weil die Um-
gebungstemperatur zu niedrig ist?
Wie bannt man die zusatzliche Brand-
gefahr?

Alle Gerate prifen, Kihlschrénke z. B. bendtigen oft eine Umgebungs-
temperatur von Gber 10 °C.

Es kann durch Kondensatbildung nach kihler Lage-
rung/Aufbewahrung/fehlender Heizung in den entsprechenden Radumen
an technischen Geraten (von Lampen und Leuchten bis zu Computern
und Kleingeraten) zu Kurzschlissen kommen. Bitte unbedingt bei Wie-
derinbetriebnahme beachten, dass diese Gerdte und Anlagen sich lang-
sam (= Uber mindestens einen vollen Tag hinweg) an die gestiegene Um-
gebungstemperatur anpassen.
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Szenario 3 — kein regularer Museumsbetrieb

Durch den Ausfall von Gas und/oder einen Blackout Strom kann der Museumsbetrieb nicht mehr gewahrleistet werden. Die Arbeitszeiten der Mitar-
beitenden werden geeignet verklrzt, die Tatigkeitsinhalte werden geeignet verdndert (vorrangig konservatorische Betreuung der Exponate).

Pravention

Wie ist die Situation in den klimatisch stabi-
len R&umen?

Inliegende Raume auf Hinweise auf Kondensfeuchte, Schimmelbe-
fall und Schadinsektenbefall kontrollieren.

Bei Verdacht (geruchlich oder optisch) Liftungsverhalten anpassen.

Organisation

Sind funktionsféahige Taschen-/Stirnlampen
fur Kontrollgange durch und um das Muse-
um vorhanden?

Vorhandene Taschen-/Stirnlampen auf Funktionsfahigkeit prifen.
Gegebenenfalls Taschen-/Stirnlampen anschaffen.
Ersatzbatterien bereithalten.

Wie wird der 24-Stunden-Kontrolldienst
durch eigenes und/oder externes Personal
gewahrleistet?

Kontrolle aller Gebaudebereiche auf Feuchtigkeit, Schimmelbefall,
Schadinsektenbefall und Einbruchspuren.

Technik

In welchem Temperaturbereich liegt die zu-
lassige Umgebungstemperatur meiner tech-
nischen Gerate? Wie bannt man die zusatzli-
che Brandgefahr?

Es kann durch Kondensatbildung nach kiihler Lage-
rung/Aufbewahrung/fehlender Heizung in den entsprechenden
Raumen an technischen Geraten (von Lampen und Leuchten bis zu
Computern und Kleingeraten) zu Kurzschllissen kommen. Bitte un-
bedingt bei Wiederinbetriebnahme beachten, dass diese Geréate
und Anlagen sich langsam (= Uber mindestens einen vollen Tag
hinweg) an die gestiegene Umgebungstemperatur anpassen.

Verfugt das Museum tber mobile Be- und
Entfeuchter?

Wenn ja, diese spatestens jetzt vom Stromnetz trennen, leeren und
reinigen.

Kann es im Stromnetz des Museums durch
wiederholtes An- und Abschalten der Strom-
zufuhr zu Brandgefahr kommen?

Vorgehen bei nicht funktionierender Brandmeldeanlage muss allen
Mitarbeitenden bekannt sein.




